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Diese Geräte dürfen nur durch eine  Elektrofachkraft installiert werden,  andernfalls 

 besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Steuersicherungsmodul für MUA-100.

Sicherungsmodul optional

Den Sicherungsdeckel am MUA-100 entfernen. Das Sicherungsmodul SM/MUA-100 von oben 
einsetzen und nach unten drücken bis es einrastet. Um die Steuerleitungen zum APZ und 
RfZ in die Klemmen einzuführen, die Klemmen mit dem Schraubendreher öffnen.

Technische Daten

Bauart Aufsteckmodul für MUA-100

Sicherung Rohrsicherung 30x6 mm

Nennstrom max. 10 A

Kurzschlußfestigkeit 25 kA

Anschluß Steckklemmen bis 1,5 mm2

inkl Sicherung 6,3 A
+ 1x Ersatzsicherung 6,3 A

Normen: IEC 61643-11; VDE 0100-534, VDE AR-N-4100
TÜV-Zertifi kat: AN 50567910 0001

  Warnung!

Anschluss und Montage nur durch eine Elektrofachkraft.

Regionale Vorschriften des zuständigen Netzbetreibers sind unbedingt zu beachten.Die Geräte 

dürfen nur innerhalb des durch die technischen Daten vorgegebenen Rahmens eingesetzt werden. 

Werden beim Modultausch Abdeckungen geöffnet und spannungsführende Teile sichtbar, muss 

dieser Anlagenteil spannungsfrei geschaltet werden. 

  Im Sevicefall dürfen nur Ersatzmodule TRS100-12,5 MOD Artikel-Nr.: 6010115 eingesetzt werden.

Zum RfZ*

Zum APZ*

!

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!
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